
 
 
 
 
 
 
De WSP/URS 100 is uitgevoerd met een 2-traps gasregelblok.  
Na het verwisslen van het gasrgelblok moet deze nog afgesteld worden volgens de opgeven 
branderdrukken Hoog (12,5mb) en Laag (5,5mb). De branderdrukken dienen op de 
Hieronder aangegeven  branderdruk-meetpunten gemeten te worden.  
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