
Installatie 0-10V set GA5906 

 

Functie: Deze draadset geeft de mogelijkheid de Winterwarm heaters met een 0-10V signaal 

aan te sturen. 

Het is geschikt voor alle toestellen met een Argus 966 branderautomaat vanaf dec 2020. 

LET OP: Wanneer je 0-10V input gebruikt; geen andere inputs 

gebruiken om een betrouwbaar systeem te krijgen!

 

Figuur 1. Inhoud GA5906 

Montage: 

1. Verwijder stekker J9 van de branderautomaat maar laat deze in tact  voor later 

2. Stop de stekker van de nieuwe kabel op de plek van de oude stekker (J-9) 

3. Bevestig de witte kroonsteen ergens in het toestel en plak het stickertje erbij. Dit is nu 

uw 0-10V ingang 

Een 0-10 V signaal isolator wordt sterk aanbevolen! 

 


